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Betjening
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Ved programmering skal deekslet
vaere Abent !
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Indkod det antal dage, De er
fravaerende.
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Valg af driftsart
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= Tyk pé programiasten med det r&<
L¥ihve symbol. Det valgte vises
| Toed v displayet

Autoratisk drift

1 herihold:til det valgte varme-.
progran. Programmet kan
Kortvarlgh oversiyres ved
fhieelp:af sparetasten

Manuel diift
ianugl diit alt efter, fivad der
er valgt med sparetasten

Stanidby

Varmeaniesgget ef koblet fra
men kobles il nar temperat:
ren underskider frostoeskyt-
telsesgreznsen.
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/Endring af veerdier
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Standardvaerdier

| Standardveerdieme resettes
ved at trykke pa (=] og [=
i mindst 8 sek.

Resatot beltos med |
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Tiligere indkodede vaordier pafol-

gende Iienumre mistes 15 fald |
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® Forieperiode

Programmeni

INFOtaste . 7 ol

Ved tryk pa tasten vises forskelige
vasrdier i displayet. Varmeregulerin-
gen arbejder videre i henhold fil

Gen valgte dritsart

Rumapparat GAW20
QAW20 er det glgna\e rumapparat
til SYNERGYR'

o | referencerummet skal evt. ra-
diatortermostater stilles p& maksi-
mum
(Dot st hvor QAN20 o moriere, et
sl foniof)

© Hyis den indstilede rumtempera-
tur i de andre rum ikke nés, skal
radiatortermostaternes indstilling
forst kontrolleres.

Betjeningsveiledhingen (med ryagen

udad) og det vadlagie kort seeties i

rumapparatet efter brugon
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Vod hert fryk pa INFO-tasten vise
folgende veerdier efter hinanden:

, rumtemperatur
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Bemaerkninger

® Udlufiningsdetektion
Ved

urtigt falder.
ald

skiftes midlertidigt fil

ises symbolet G0

Minus- og plustaste for @n-

regisirerer apparatet, nar
der luftes ud, hvorved rumtempera-

Dagens varmelorbilg
ammeriignet med garsdagerts
pé saming tidspunki. Den
[farste dag | Twer fyringssssson
vises 200%.
‘Aktusile milerstande:

[ |Varmetarbrug

l %’ [ Brugsvand %

| Gas

Temperaturer

res ois-
playet og tastefunkiioneme:

|1 Normaltemperatur ®
Rum benyttes

ool (Tomperaturkrappen har ingen virkaing)
2 Reduceret temperatur O
Rum benyttes ikke
(Temperaknappen far vking)

Ved automatisk drift skifter appara-
tet mellem normaltemperatur og re-
duceret temperatur | henhold tl tids-
programmet.

Ved manuel drift skiftes temperatur

med sparetasten
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® Bygningscentral
Huis der anvendes bygningscentral,
an denne have folgende virknin-
gor pa rumapparatet
—Bograensning af indstilingsom-
ader.
—Central natszenkning

1O,
~Indstilling af ur spaerret.

Apparatet skifter atter tibage til €

—rumtemps

1 skiftes driftsart

raturen igen stiger

der er gaet 45 minutter.
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Betjeningselementer

| pispiay
| Indikering sparetaste

| Programtaster
Automatisk drift

Z Manuel drift
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| Dezksel | .14
| Temperaturknap [l
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nde ma ikke forveksles med
aflmsningsdatoen (side 21)
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Indkodhing af omkabli

T oblingsfi

én uge. For hver dag oF der o
hed for op til 3 programskift,

~ == = = Programskit ke akiveret
(Semme start-og skrnd for ski)

Skema med eksempel tl indkod-
ning af Deres personlige varmepro-

am

Vises kun, s de pagidende signalghers
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Temperaturknap
His det er for varmt eller for koldti
Deres lejighed, kan De korrigere

ormaltemperaturen med knappen.
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 [Korrektioner (1°C for her pik) virker

kuin pa normalfermperaturen. Dan fedu:
corege tamperatu @ndres derimod |
[ike:
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3 Vielg cen respekiv g for ind-
ol programsiit

4] - Vameperiode 1 starter
§ Opvarmning  nomaflmporator
5] § Varmoperiode 1 slutter
Opvarmiing b reduceret tempe
rator
_E| 3 Varmeperiodo 2 sarer
§ Opvarmiing U normaliemperatur
1) & Varmoperode 2 stter
Opvarmning  recucerottompe-
rar
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Varmeperiode 3 starter
Opvarmning t normaltemperatur
Varmeperiodo sl
Opvarmring i educ

Specielle visninger

® Visning = = =
Apparatet har funktionsfe.
o Visning OFF
Indsiling af ur spaerret,
central tidsindstilling.
| —Programmering spzrret for
kommende.

ignalindgang aktiv.
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Display

Display.
T e -
Enheder ..
Tidsbieslko
Central szenkning
Indikering sparetaste . .
Udetemperatur. .

Sparetaste

Hvis De ikke benytter rummene i
le=ngere fid (mere end ca. 30 min),

kan De for at spare energi sznke

temperaturen ved at trykke pa spa-
retasten. Nar rummene atter skal

benyttes, trykkes igen pa sparsta-
n for at skifte tilbage til normal-

g af klokkeslzt

aktuelle ugedag.
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0] Indstil den
= mandag /7 = sondag
£1] Indstil den aktuelle tid
(time og minu).
ingstil
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’7 {] Nominel temperatur
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s med (=] og (3. Ved at
& taster nede gar indstil-
huriigere.
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Udluftningsdetektion
Feriefunktion

Dritsart 7
Malor- ollor programlinie ... 16
Varmefarbrug s
Vandméler 9

Gasmalor
Elméler

Visning i display:

Rum benyttes
Nomafemperatur

Rum benyties ikke:
Reducaret temperafur

Gentral temperaturseenk-
ning via bygningscentral
(taste spezret):

Det aktight valgte Virker  konstant
ved manuel diift &2, ved autamatisk
drift & kun il nasste skift [ henhold til
varmeprogrammet. |
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Vardier pa aflesningsdato

[T2) Visning af

veerdier for alle ti-
sitiede malere pa aflesnings:
datoen

Med =1 og L= veslges den on-
skede maler. Denne vises | display-
ot som symbol.

Aflessningsdatoen (afregningsda-
toen) programmeres af en autorise-
el person, Pa denne dato opdate-
rer systemet afleesningsveerdieme.

Betjeningsvejledning
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